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KOETUS 
Kattila oli koetuksessa 1.6. — 14.6. 1983. Koetuksessa teh-
tiin suoran lämmityksen ja varaavan lämmityksen kokeet kat-
tilan testausstandardin SFS 4800 mukaisesti. Kattilan käyttö-
ominaisuudet arvosteltiin mutta kestävyyttä ja ominaisuuksia 
pitempiaikaisessa käytössä ei arvosteltu. 
RAKENNE JA TOIMINTA 
Kattilan ja polttimen halkileikkaus on kuvassa 1. 
Kattila 	Syklo H20 — kattila on erityisesti Syklo P380 
— hakepolttimeen liitettäväksi tarkoitettu 
vesilämmityskattila. Kattilaan voidaan asen-
taa myös sähkövastukset sekä öljypoltin ha-
kepolttimen tilalle. 
Poltin 	 Syklo P380 — hakepolttimeen kuuluu teräs- 
rakenteinen kannellinen polttoainesäiliö, 
polttoaineen syöttölaitteet ja palam isilmapu-
hallin sekä palamisilman esilämmitin. Katti-
latermostaatti ohjaa polttimen käyntiä. Polt-






Hake, palakoko 5...40 mm, vesipitoisuus 10 
...35 %. Hake ei saa sisältää yli 20 mm pak-
suja tai yli 50 mm pitkiä oksia tai tikkuja 
Kattila asennetaan suoraan lattiapinnalle. 
Poltin voidaan sijoittaa eri tasolle syöttölait-
teen säädettävien jalkojen ansiosta. Poltti-
men edessä pitää olla vähintään 0,5 m va-
paata tilaa, jotta poltin voidaan vetää ulos 
kattilasta huollon ja puhdistuksen ajaksi. 
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Kuva 1. 	Syklo H20-kattila ja Syklo P380-hakepoltin 
Figura 1. 	Syklo H20-furnace and Syklo P380-chip burner 
Savupiippu, 	Pituus 	 vähintään 4 m 
valmistajan Pyöreän piipun halkaisija 120...160 mm 
suositus 
Kotimaista polttoainetta käyttävissä katti-
loissa on käytettävä lämpöeristettyä savu-
piippua. 
Anna 	 Kattilassa ei ole varsinaista arinaa. Palotilan 
muodostaa tulenkestävästä massasta val-
mistettu sykloni. Tuhka putoaa syklonin 
pohjalta laatikkoon. 
Kattila 	Sykloni 	Tulenkestävä massa 1300°C 
raaka-aineet 	Tulipesä 	Teräs, Fe 37B, ainevahvuus 5 mm 
Vesivaippa Teräs, Fe 37B, ainevahvuus 4 mm 
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MITTOJA 
Kattilan korkeus 	1050 mm 
Kattilan leveys 600 " 
Kattilan syvyys  	 770 " 
Polttoainesäiliön korkeus  1350 " 
Polttoainesäiliön leveys 	 650 " 
Polttoainesailiön syvyys (sis. polttimen)  1500 " 
Polttoainesäiliön tilavuus  	 350 I 
Täyttöaukko 	  650 mm x 540 mm 
Savukanavan liitoskappaleen ulkomitta 	  120 mm x 120 mm 
Savukanavan liitoskappaleen korkeus asennustasosta 	 950 mm 
Paino, kattila + syötin 	320 kg + 70 kg 
Vesitilavuus 110 I 
Suurin sallittu käyttöpaine  	 50 kPa 
Suurin sallittu käyttölämpötila 100 °C 
Vakiovarusteet 	Kattilaveden lämpömittari, kattilaveden pai- 
nemittari, savukaasujen lämpö mittari, puh-
distusvälineet, asennus- ja käyttöohjekirja. 
Lisävarusteet 	Polttimen sähköohjauskeskus, polttimen oh- 
jauskiskot, sähköasennukset valmiina, katti-
latermostaatti, sähkövastukset, ö ljypoltin-
luukku. 
Koetuksessa 	Syöttölaitteen moottori SEver 0,25 kW 
olleen kattilan 	Palamisilmapuhallin 	Ziehl 108, 39 W 
toimi ntalaitteet Termostaatti 	Honeywell 
ARVOSTELU 
SUORAN LÄMMITYKSEN KOE 
Polttoaineena käytettiin koivuhaketta. Suorassa lämmityksessä 
kattila tuottaa lämpöä jatkuvasti ja kattilan teho säätyy läm-
möntarpeen mukaan. Tehon pitää säätyä vähintään 10...100 % 
alueella. Kattilan pitäisi toimia myös täydellisellä 0-teholla. 
Koetulokset ovat taulukossa 1. 	 4/1134 
Taulukko 1. Suoran lämmityksen koe 





Vesipitoisuus 	% 33,0 34,9 34,1 32,6 31,4 
Moisture content 
Palakoko 	mm 20...40 20...40 20...40 20...40 20...40 
Fuel size 
Tilavuuspaino  	kg/m3 240 240 240 240 240 
Specific weight 
Lämpöarvo 	MJ/kg 12,1 11,6 11,8 12,1 12,4 
Caloric value 
Teho 	kW 12,3 5,5 2,5 0,7 0 
Power 
Polttoaineen kulutus 	kg/h 4,48 2,16 1,06 0,48 0,24 
Fuel consumption 
Savupiipun veto  	Pa 7 5 4 4 4 
Pressure in smoke flue 
Savukaasujen lämpötila 
keskimäärin 	°C 152 104 78 61 59 
Temperature in smoke 
flue 
Kattilahyötysuhde 	% 82 79 73 42 — 
Total efficiency 
Teoreettinen paloaika 1). 
' Theoretical burning time 1). 
Polttoaine poltetaan 
loppuun 2) 	  16 h 32 h 2,8 vrk 6,1 vrk 12,2 
Ali fuel is burned vrk 
Laskettu tilavuusmitoista kokeen aikaisin polttoaineen kulutuksin. 
Polttoainetta jää säiliöön n. 60 I, jolloin polttoaine katsottu poltetuksi lop-
puun. 
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Kuva 2. 	Syklo H 20 -kattilan ja Syklo P 380 -hakepolttimen kokonaishyd- 
tysuhde. 
Figure 2. The total efficiency of Syklo H 20 -furnace and Syklo P 380 
-chip burner. 
VARAAVAN LÄMMITYKSEN KOE 
Polttoaineena käytettiin koivuhaketta. Varaavan lämmityksen 
kokeen alussa kattilaveden lämpötila on + 30°C ja kattila kyt-
ketään siten, että kattilaan palaava vesi on kokeen aikana 
+ 70°C. 
Kattilahyötysuhde on laskettu kokeessa kuluneesta polttoai-
neesta ja varaajaan saadusta lämpömäärästä. Siten siinä on 
mukana myös kattilan lämpiämiseen kulunut polttoainemäärä. 
Varaajahäviötä ei ole otettu huomioon. Kattilalla tehtiin kaksi 
varaavan lämmityksen koetta, joista ensimmäinen kesti noin 
kuusi tuntia ja toinen noin kaksi tuntia. 
Tulokset ovat taulukossa 2. 
Tyhjäkäyntikoe kesti 24 tuntia. Paluupuolen venttiili oli suljet-
tuna ja kiertovesipumppu pysäytettynä. Kokeen aikana kon- 6/1134 
Taulukko 2. Varaavan lämmityksen koe 
Table 2. 	Test with heat accumulator 
Polttoaine 	 Koivuhake 
Fuel 	 Birch chip 
Vesipitoisuus 	% 26,1 29,7 
Moisture content 
Palakoko 	mm 20...40 20...40 
Fuel size 
Tilavuuspaino 	kg/m' 230 240 
Specific weight 
Lämpöarvo  	MJ/kg 13,6 12,8 
Caloric value 
Käytetty polttoainemäärä  	kg 25,8 8,47 
Total fuel consumption 
Kokeen kestoaika 	h 6,07 2,03 
Test duration 
Savukaasujen lämpötila 
savusolassa 	oc 171 183 
Temperature in smoke flue 
Savupiipun veto 	Pa 11 13 
Pressure in smoke flue 
Teho 	kW 13,5 12,2 
Power 
Kattilasta varaajaveteen saatu 
energiamäärä 	kWh 70,4 17,8 
Produced energy during test 
Varaavan lämmityksen hyötysuhde 	% 72 59 
Total efficiency 
vektiopinnat nokeentuivat hiukan. Kokeen jälkeen kattilaa kuor-
mitettaessa se toimi normaalisti ja noki paloi osittain pois. 
Laitteisto ei vaatinut hoitotyötä kokeen aikana 
Laitteiston aiheuttama melu mitattiin 1,5 m:n etäisyydellä säili-
östä. Melun voimakkuudeksi saatiin 50 dB(A). 
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KÄYTTÖOMINAISUUDET 
Palaminen polttimessa ja lämmöntalteenottokyky kattilassa on 
hyvä. 
Laitteiston tarvitsema lämmitys- ja hoitotyö on vähäistä. 
Laitteiston säätäminen ja hoito on helppoa. 
Laitteiston käyntiääni on hiljainen, 50 dB(A). 
Poltin ja syöttölaite ei sovellu hakkeelle, joka sisältää suuria 
lastuja tai pitkiä tikkuja. 
Syöttönopeus ja palamisilman määrä on säädettävä polttoai-
neen laadun vaihtuessa. 
Kattilan asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja on puutteellinen. 
TIIVISTELMÄ 
Syklo H20 -kattilalla ja Syklo P380 -hakepolttimella tehtiin suo-
ran ja varaavan lämmityksen kokeet polttaen koivuhaketta. Suo-
ran lämmityksen kuormitustehot olivat 12,3 kW, 5,5 kW, 2,5 kW 
ja 0,68 kW. Hyötysuhteet olivat vastaavasti 82 %, 79 "Yo, 73 % 
ja 42 %. 
Tyhjäkäyntikokeen jälkeen poltin toimi normaalisti. 
Kuuden tunnin varaavan lämmityskokeen hyötysuhde oli 72 % 
ja kahden tunnin varaavan lämmityskokeen 59 %. 
Kattila soveltuu 100...180 m2 suuruisen asuinrakennuksen läm-
mittämiseen. 
Syklo H20 -kattila ja Syklo P380 -hakepoltin on suorassa läm-
mityksessä erittäin hyvä 1) ja varaavassa lämmityksessä hy-
vä 1). 
SAMMANFATTNING 
Med Syklo H20 -pannan och Syklo P380 -flisbrännaren utfördes 
provningar vid direkt och accumulerande värmning med 
björkflis. Belastningseffekterna vid direkt värmning var 12,3 
kW, 5,5 kW, 2,5 kW och 0,68 kW. Motsvarande verkningsgrader 
var 82 %, 79%, 73% och 42%. 8/1134 
Efter tomgångsproven fungerade brännaren normalt. 
Verkningsgraden var 72 % vid sex timmars och 59 % vid två 
timmars accumulerande provning. 
Pannan är lämplig för uppvärmning av 100...180 m2 bostäder. 
Syklo H20 -pannan och Syklo P380 -brännaren är vid direkt 
värmning till sina bruksegenskaper mycket god 1) och god 1) 
vid accumulerande värmning. 
CONCLUSIONS 
Syklo H20 -furnace and Syklo P380 -chip burner was tested in 
direct and accumulating heating with birch chip. The loading 
powers in direct heating were 12,3 kW, 5,5 kW, 2,5 kW and 
0,68 kW. The total efficiencies were 82 %, 79 %, 73 % and 
42 % respectively. 
After the idle power test the burner functioned normally. 
Total efficiency was 72 % in six hours accumulating test and 
59 % in two hours accumulating test. 
The furnace is suitable for heating of 100...180 m2 living houses 
Syklo H20 -furnace and Syklo P380 -burner is very good 1) in 
direct heating and good 1) in heating with heat accumulator. 
Vihti 7. 8. 1984 
VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Koetuttajan ilmoituksen mukaan: 
— 29. 8. 1983 lähtien kattilan suurin sallittu käyttöpaine on 
150 kPa ja suurin sallittu käyttölämpötila 120 °C. Rs päätös 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































mega = M = 1000000 
kilo = k = 1000 
milli = m = 0.001 
mikro = = 0,000001 
SI-yksikölden ja vanhojen yksiköiden muuntotaulukko 
SI-yksikkö SI-yksikkö 
1 N = 0,10 kp 1 kp = 9.81 N 
1 kW = 1,36 hv 1 hv = 0,74 kW 
1 W = 0,86 kcal/h 1 kcal/h = 1,16 W 
1 Nm = 0,10 kpm 1 kpm = 9,81 Nm 
1 MJ = 0,28 kWh 1 kWh = 3,60 MJ 
1 	kJ = 0,24 kcal 1 kcal = 4,10 kJ 
1 MPa = 9,81 kp/cm2 1 kp/cm2 = 0,10 MPa 
1 	Pa = 0,10 mm H20 1 mm H20 = 9,81 Pa 
1 	kPa = 7,51 mm Hg 1 mm Hg = 0,13 KPa 
1 g/kWh = 0,74 g/hvh 1 g/hvh = 1,36 g/kWh 
Etuliitteitä 
VAKOLAn koetusselostuksissa ryhdytään käyttämään uutta arvosteluasteik-
koa, kuuden arvosanan sijasta käytetään viittä. Kirjallisten arvosanojen lisäk-
si käytetään myös numeroasteikkoa. 




1 ) Bruksegenskaperna 
och hållbarheten 
bedöms enligt följande 
skala: 




erittäin hyvä 5 mycket god —5 very good —5 
hyvä 4 god —4 good —4 
tyydyttävä 3 nöjaktig —3 satisfactory —3 
välttävä 2 försvarlig —2 fair —2 
huono 1 dålig —1 poor — 1 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärin-
käsitysten ja harhauttavien tietojen välttämiseksi koetus- ja tutki-
musselostuksia tai erillisiä koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa 
julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tutkimuslaitoksen kussakin 
tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Vihdin Kirjapaino Oy, Vihti 1984 
